Veroffentlichung o
von Ergebnissen der Umweltinspektion e M

von technischen Anlagen

Die Umweltbehorden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Stadte) fihren bei Betrieben, die die
Umwelt beeintréchtigen kénnen, regelmalige medienlbergreifende Umweltinspektionen durch.

Im Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und
Genehmigungen festgelegten einschlagigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tatigkeiten
gezielt gepruft.

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten
zusammengefasst und der Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt.

Barler Energie GmbH & Co.KG

Betreiber: Barler Stral3e 20
32369 Rahden
Standort: Barler Stral3e 20, 32369 Rahden
Anlagenbezeichnung: Biogasanlage
Datum der Uberwachung: 25.07.2024, 10:30 Uhr

4,0 Stunden (vor Ort)

Daver der Uberwachung: 25,5 Stunden (einschl. Vor- und Nachbereitung)

Angemeldete Uberwachung: Ja

Zustandige Uberwachungsbehorde: | Kreis Minden-Liibbecke

Umfang der Uberwachung: Medieniibergreifende Uberwachung durch Begehung

Art. 23 Abs. 6 der Richtlinie 2010/75/EU - IE-Richtlinie —
und 88 52, 52a BImSchG und Erlass des MKULNV NRW
vom 24.09.2012 - V-1-1034 sowie alle aktuellen
Grundlage der Uberwachung: Fortschreibungen

Genehmigung vom 26.11.2009 Az. 30.RA.122/09-0
einschl. aller nachfolgenden Nachtrage, Anderungen und
Anzeigen




Bemerkung zu einzelnen Priifpunkten:

Es wurde ein Revisionsschreiben mit einer angemessenen Frist zur Mé&ngelbeseitigung
erlassen.

Ergebnis:

O

Es wurden keine Méangel festgestellt

Es wurden geringfligige Mangel festgestellt im Bereich der

Lagerung wassergeféhrdender Stoffe.

Anlagenteile wurden ohne die erforderliche Anzeige nach § 15 BImSchG geringfugig geandert.
Die letzte AwSV-Priifung erfasste nicht alle relevanten Anlagenteile.

Fehlender Nachweis zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten.

Diverse Lagertanks im Ollager-Container zeigten einen Leckagealarm.

Geringfligige Mangel sind festgestellte VerstoRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu
Umweltbeeintrachtigungen fiihren kénnen. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestétigt
die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Es wurden erhebliche Mangel festgestellt im Bereich der

Keine ausreichende Dimensionierung der Gasfackel.

Erhebliche Méngel sind festgestellte VerstdRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
Umweltbeeintrachtigungen fiihren kénnen. Die Beseitigung dieser Mangel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit
anschlieRender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Méngelbeseitigung soll zeitnah vor Ort Gberpriift und dokumentiert werden.

Es wurden schwerwiegende Mangel festgestellt im Bereich der

Schwerwiegende Mangel sind festgestellte Verstd3e gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten,
erheblichen Umweltbeeintrachtigungen fiihren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mé&ngel durch den Betreiber ist unverziiglich
zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu priifen. Die Méngelbeseitigung ist zeitnah zu Gberpriifen und
zu dokumentieren.



