Anlage 3
(zu § 44 Absatz 4 Satz 2)

Merkblatt

zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Betrieb von Heizdlverbraucheranlagen
Bitte gut sichtbar in der Nihe der Anlage aushingen! ‘

Wer eine Heizélverbraucheranlage betreibt, ist fur ihren ordnungsgemafien Betrieb verantwortlich. Der Betreiber
hat sich nach § 46 Absatz 1 AWSV regelmafig insbesondere davon zu (iberzeugen, dass die Anlage keine Mangel
aufweist, die dazu fihren kénnen, dass Heizol freigesetzt wird.

Besondere ortliche Lage:

Sachverstédndigen-Prifpflicht:

(§ 46 Absatz 2 und 3 AwSV)

Fachbetriebspflicht:
(§ 45 AWSV)

O Wasserschutzgebiet, Schutzzone: ...
O Heilquellenschutzgebiet .............coooo e
O Uberschwemmungsgebiet .................ocoovroverieoeier oo
O bei Inbetriebnahme

Datum der Inbetriebnahmepriifung: .......................... v
O regelmafig wiederkehrend alle 2,5/5 Jahre

nachste Prifung: ...
nachste Prifung: ...
NACHSIE PrifUng: ..o e

O die Anlage ist nicht fachbetriebspflichtig
O die Anlage ist fachbetriebspflichtig

Besteht die Gefahr, dass Heiz6l austreten kann, oder ist dieses bereits geschehen, sind unverzuglich Maftnah-
men zur Schadenbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Absatz 1 AwSV).

Das Austreten einer nicht nur unerheblichen Menge Heizdl ist unverziglich einer der folgenden Behtrden zu
melden, wenn die Stoffe in den Untergrund, in die Kanalisation oder in ein oberirdisches Gewéasser gelangt sind
oder gelangen kénnen (§ 24 Absatz 2 AwSV):

Feuerwehr Telefon:
Polizeidienststelle Telefon:
ortlich zusténdige Behdrde:
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